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Ang.: 150/60 kV station Astrup og 150 kV ledning Mesballe-Astrup

Midtkraft’s omride @st forsynes i dag fra 150/60 kV station
Mesballe, der er udrustet med to 125 MVA transformere (se ved-
lagte kortbilag).

Af hensyn til forsyningssikkerheden vil det vare ngdvendigt at
udvide transformerkapaciteten i omr&det i 1995. Udvidelsen er
egentlig ngdvendig tidligere, men skennes af praktiske drsager
ikke at kunne realiseres for.

En yderligere udbygning af station Mesballe vil ikke vare en
realistisk mulighed, idet 60 kV nettet i omridet ikke vil kunne
klare den forggede effektoverfgring til belastningerne i den
pstlige del af omrddet.

Der er derfor planlagt etableret en ny 150/60 kV station ﬁstrup
med en 160 MVA transformer og i tilslutning til den eksisteren-
de 60/15 kV station Astrup.

150 kV forsyningen til den nye 150/60 kV station Astrup skal
ske via en ny 150 kV ledning fra Mesballe. Ledningen etableres
som en 2-systems ledning med begge systemer ophangt med ledere
af typen Condor (454 mm? stdlaluminium). 150 kV ledningssyste-
met pd& Djursland ggres mindre afhengigt af stationsanlzgget i
Mesballe, idet der ved etablering af den nye ledning til Astrup
pdregnes en igsning, hvor det ene system fra Trige til Mesballe
feres uden om Mesballe og forbindes direkte til det ene af sy-—
stemerne til Astrup.

Etableringsomkostningerne for det samlede projekt er med pris-

niveau 1991 opgjort til 69,3 mio. kr., og det dertil herende

budgettal, der inkluderer inflationstillzy, udger i alt 79,7

mio. kr. ,
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Anlzggene indgdr i ELSAM’s netudvidelsesplan 1991, og projektet
er godkendt af s8vel Midtkraft’s som ELSAM’s bestyrelser.

Under henvisning til "lLov om elforsyning" anmodes herved om
godkendelse af etablering af 150/60 kV station Astrup med til-
herende 150 kV forbindelse Mesballe-Astrup.
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